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Flissiggasanlagen (Gasgrill) an Veranstaltungen silvan.aschwanden@suva.ch

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Eidgendssische Koordinationskommission flir Arbeitssicherheit (EKAS) hat die neue
Flissiggas-Richtlinie 6517 am 6. Dezember 2017 genehmigt und in Kraft gesetzt.

Sie kénnen diese Richtlinie unter www.suva.ch/6517.d herunterladen oder gratis bestel-
len.

Die Richtlinie stitzt sich auf den neuen Artikel 32c der Verordnung uber die Unfallverhi-
tung (VUV), der vom Bundesrat auf 1. April 2017 in Kraft gesetzt wurde.

Darin wird u.a. die periodische Kontrolle von Fliissiggasanlagen gefordert.

VUV, Art. 32c, Abs. 4. Fliissiggasanlagen

4 Die Fllissiggasanlagen sind vor der Inbetriebnahme, nach Instand-
haltungen und nach Anderungen sowie periodisch zu kontrollieren,
insbesondere hinsichtlich der Dichtheit.

Die EKAS-Richtlinie 6517 legt die verschiedenen Kontrollintervalle im Kapitel 16.2.2 fol-
gendermassen fest:

2 Aufgrund von Nutzung und Gefahrdungspotential (Stand der Technik)
sind folgende periodische Kontrollintervalle fur Flissiggasanlagen (die nicht
dem Antrieb dienen) zu beachten:

ein Jahr fr bei Veranstaltungen (Festwirtschaft mit Verkaufsstanden)

eingesetzte Fllssiggasanlagen

Wenn eine Gemeinde eine Veranstaltung mit Flissiggasanlagen (zu denen auch Gasgrills
gehdren) bewilligt, so dirfen dort geméss UVG nur kontrollierte Gasgerate eingesetzt
werden.

Diese periodischen Kontrallen der Fliissiggasanlagen sind von einem dazu ausgebildeten
Fachmann auszufiihren. Sie finden die Liste der vom Verein Arbeitskreis LPG gepruften
und zugelassenen Gaskontrolleure unter: www.arbeitskreis-lpg.ch/service/ver hni
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Der Verein Arbeitskreis LPG (Nachfolger der friiheren Fliissiggaskommission der Suva)
hat sich nach dem Ereignis vom Blue Balls-Festival vom 22.7.2012 mit flnf Verletzten
und Beschwerden von Markthandlern (iber die unterschiedlichen gemeindlichen bzw. kan-
tonalen Anforderungen fiir Fllissiggasanlagen entschlossen ein Hilfsmittel zu erarbeiten,
das es sowohl dem Organisator wie auch dem Betreiber der Fliissiggasanlagen erlaubt zu
dokumentieren, dass sie ihre Verantwortung beztiglich Flissiggasanlagen wahrnehmen.

Dieses Gratis-Hilfsmittel, welches eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen Organisa-
tor und Standbetreiber ist, beruht auf der Selbstverantwortung der Beteiligten und ga-
rantiert ein einheitliches Sicherheitsniveau.

Sie finden dieses Hilfsmittel als Reglement flir Veranstaltungen unter www.arbeitskreis-
Ipg.ch/service/downloads/.

Wie funktioniert dieses Hilfsmittel?

Der Nachweis, dass ein Gasgrill an einer bewilligungspflichtigen Veranstaltung sicher be-
trieben werden kann, erfolgt in zwei Stufen:

1. Nachweis fiir ein sicheres Gasgerat (Gasgrill) durch eine Gaskontrolle
Der Standbetreiber (Betreiber der Fliissiggasanlage) muss das Gasgerat vor Beginn -
der Veranstaltung kontrollieren lassen.
Eine erfolgreiche Gaskontrolle wird durch das Anbringen der Vignette und das Aus-
handigen der Kontrolibescheinigung flr Veranstaltungen dokumentiert.
Diese Gaskontrolle ist ein Jahr giiltig.

m Arbeitskreis LPG
e Arbeitskreis LPG nichste
Kontrollbescheinigung Veranstaltungen Kommission Fliissigga Kontrolle
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Die Anlage ist in Ordnung
muss repanert werden brw. repariert 2
T T e T . Eine Gaskontrolle wird durch eine abgege-
bene Kontrollbescheinigung dokumentiert.
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2. Nachweis des fachgerechten Gebrauchs (Handhabung) durch Ausfiillen der
Checkliste Veranstaltung bei jeder Veranstaltung
Der Nachweis eines kontrollierten Gasgrills allein gentigt nicht. Es ist auch eine fach-
gerechte Handhabung zu gewahrleisten!
Flr die Selbstkontrolle der sicheren Handhabung steht eine einfache Checkliste als
weiteres Hilfsmittel zur Verfligung.

Y Arbeitskreis LPG V 1 b
2k ereinbarung
Checkliste Veranstaltunagen F tber die Anwendung und Einhaltung des .Regle_ments Ver-
g 2 i anstaltungen, Flussiggas sicher verwenden® zwischen:
1. Allgemeines
Strmmen Druck wna chises uberen Veranstalter
(Kene deutsche Druckregier an schweizenschen Gasfiaschen & keme o|a
gler an deutschen
Sind geeignete Loschmitiel (z B F L FHE= Name
Sing abe Gasgerale mit ener Vignetie gekennzeichnel und sind de o a
e v Adresse
2. Instruktion der Mitarbeiter
Sind aiz Bediens vor er Inbetriebnanme uber den Umgang mi cen Gasgeraten | o | o
instruert worden?
"Wird Gas Auswechsen der Gastaschen nur ourch insiruienie Persanen ausgetnm? | O | O O LRI osmsmimssmmsnrosescamsiss s s
Wird nach jedem Flaschenwechse! e Dichiheil uberpruft? o
(2.8, mittels Lecksuchspray) a Unterschrift
3 AvkmllungderGashaschen | | [YNOISCAMN s
Sind Gasfaschen pegen Umkippen und Wegrollen gesichert? oD und
Sind Gasflaschen (fur den Betried wie auch Vortats- und Leerlaschen) mi emem
Minimalabstand von 1 m 2u Verbetungen vee Keller, Kanalen, Schachien und =] o
Gruben sulgestein? H
Sind im Arbeitsbereich nur anpeschiossene Gasflaschen vorhanoen? a a Sta nd bEtre lber
Sind Reserve- und Leeriaschen ausserhald des Arbefsbereschs. mindestens aber ala
21m vom Verbrauchsgerst entlemt, gelagert? NAMTE ccmmomivssmmimisssiysssissasd st s
Sind und i die durch
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5 Adresse
4. Schlduche
Werden nur ammierie und fur Fissigpas zupelassene Schlauche (2B orange oder o o
schwalz) venwencet?
Weisen die Schiduche keine mechanischen, thermischen, afterungs-b
bbbt gy b i v oo Ot T DEINY <o s R s e
Ist das (oger + ) oer Schisuche
Sopshakerd Untersehiifl’ .ccsvansnrpensemasmnnnesanues
Standbatraibar . . . . . .
wscron . 7 Vereinbarung zur Anwendung des
it } Reglements
Datum sty ’ Unterschrfl

Checkliste fiir Veranstaltungen

Die Anwendung des Reglements wird schriftlich vereinbart (Beilage 3 des Reglements).

Eine Kontrolle, ob die Vignetten (Kontrollbescheinigungen) vorhanden sind und die Check-
liste ausgeflillt wurde, obliegt den Bewilligungsinstanzen.

Es ist sicherheitstechnisch sinnvoll und auch rechtlich im Interesse der Gemeinden,
dass das Reglement fiir Veranstaltungen angewendet und als verbindlich erklart wird.

Bei allfalligen Fragen bin ich gerne bereit Auskunft zu geben.
Wir wiinschen Ihnen ein sicheres Gemeindewesen und unfallfreie Veranstaltungen.

Freundliche Grlisse

-~

P A
Dr. Silvan Aschwanden

Suva Luzern, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Bereich Chemie

Beilage: Reglement fiir Veranstaltungen des Vereins Arbeitskreis LPG
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1 Zweck

Diese Bestimmungen sollen Unfélle, Vergiftungen, Brande und Explosionen bei der
Verwendung von Flissiggas (Butan/Propan) vermeiden.

Damit der Veranstalter dieser Verantwortung gerecht wird, verlangt er, dass der
Betreiber der Gasgerate (Flissiggasanlagen) dieses Reglement anwendet.

Wenn der Betreiber der Gasgerate die Anforderungen dieses Reglements erfullt,
kann er den Nachweis erbringen die notwendigen Sicherheitsmassnahmen getrof-
fen zu haben.

2 Anwendungsbereich

Dieses Reglement flir Veranstaltungen wird zum sicheren Betrieb von Gasgeréaten
in Fahrzeugen, an Festwirtschaften, Veranstaltungen und Verkaufsstanden aller Art
angewendet.

Die Betreiber solcher Gasgerate werden unter dem Begriff ‘Standbetreiber’ zu-
sammengefasst.

Dieses Reglement gilt nicht flr Fahrzeugantriebe.

3 Vorgehen

Fahrzeuge und Anhdnger inklusiv fest eingebauter Gasgerate sowie nicht fest in-
stallierte Gasgerate sind jahrlich durch einen zugelassenen Kontrolleur geméss den
Anforderungen des Reglements fiir Kontrolleure (siehe 4.2.1) zu Gberprifen. Wer-
den bei der Kontrolle keine Mangel festgestellt, wird dies mit dem Anbringen einer
Vignette pro Gasgerat bestatigt.

Der Standbetreiber muss bei jedem Anlass den Nachweis fiir die sichere Verwen-
dung erbringen (siehe 4.2.2).

Fur die Anwendung und Einhaltung des Reglements wird eine gegenseitige Verein-
barung getroffen (siehe Beilage 3).

4 Umsetzung

Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten, diirfen nur kontrollierte Fahrzeuge
und Gerdte eingesetzt werden. Dabei missen die notwendigen Mass-nahmen zur
sicheren Verwendung von Fliissiggas getroffen werden.

Die Einhaltung dieser Vorgaben kdnnen durch die zustandigen Durchfiihrungsorga-
ne kontrolliert werden.



4.1 Anforderungen an den Veranstalter

Der Veranstalter gewahrleistet, dass nur Aufstellungsorte zugeteilt werden, bei de-
nen die Frischluftzufuhr und ein gefahrloses Abfiihren der Abgase gewahrleistet
sind.

Der Veranstalter stellt sicher, dass im Umkreis von mindestens 1m zum zugeteilten
Standplatz keine Ansammlung von Fliissiggas (z.B. in Schachten, Mulden usw.)
moglich ist.

4.2 Anforderungen an den Standbetreiber

Wer Anlagen und Einrichtungen fir Fliissiggas betreibt, muss dafiir sorgen, dass die
Herstellervorgaben eingehalten werden und die Sicherheit wahrend des Betriebs
gewahrleistet ist.

4.2.1 Kontrolle der Gasgerate

Fur jedes eingesetzte Gasgerat muss eine , Kontrollbescheinigung Veranstaltungen
(siehe Beilage 1) vor Ort vorliegen und eine gliltige Vignette sichtbar sein.

Die Kontrolle der Gasgerate sollte rechtzeitig vor der Veranstaltung durch einen
zugelassenen Kontrolleur erfolgen.

Die periodische Kontrolle aller eingesetzten Gasgerate ist jdhrlich vorzunehmen.

Die , Kontrollbescheinigung Veranstaltungen” (siehe Beilage 1) aller eingesetzten
Gasgerdte muss am Einsatzort vorliegen.

Bei einer Kontrollbescheinigung ohne festgestellte Mangel werden die Vignetten
mit der Kennzeichnung des nachsten Kontrolltermins vom zugelassenen Kontrol-
leur an jedem Gasgerat angebracht.

Flussiggasanlagen, welche Mangel aufweisen, diirfen nicht betrieben werden. Der
Standbetreiber muss nach jeder Anderung oder Instandsetzung, die betroffenen
Gasgerate von einem zugelassenen Kontrolleur (vgl. Liste der zu-gelassenen Kontrol-
leure unter www.arbeitskreis-Ipg.ch/service/verzeichnis/)

Uberprifen lassen.

4.2.2 Sicherer Betrieb der Fliissiggasanlagen

Der Betreiber hat vor jedem Anlass nachzuweisen, dass der Betrieb der Fllssiggas-
anlagen sicher ist.

Dafiir muss er die ,Checkliste Veranstaltungen” (siehe Beilage 2) ausfiillen und un-
terschreiben.




Diese Checkliste ist auf Verlangen dem Veranstalter und dem zustdndigen Durch-
fihrungsorgan vorzuweisen.

Der Betreiber der Anlage ist verantwortlich, dass alle Mitarbeitenden, welche mit
der Anlage arbeiten, Gber den sicheren Betrieb der Anlage instruiert sind, insbe-
sondere der Vorgehensweise beim Flaschenwechsel (siehe Suva-Faltprospekt
»FlUssiggas: Kein Brand beim Flaschenwechsel”, Bestell-Nr. 84016).

Wahrend der ganzen Veranstaltung ist sicherzustellen, dass Flaschenventile und
Anschlusskomponenten den Schweizer Normen SN 219 505-4 oder SN 219 505-5
entsprechen.

Ist ein auslandischer Kontrollnachweis vorhanden, so kénnen auch andere Systeme
gemass EN 15202 akzeptiert werden. In diesem Fall miissen auch die Reservebehal-
ter diesen Anforderungen entsprechen.

Zusatzlichen Anforderungen seitens des Brandschutzes sind ebenfalls zu beriick-
sichtigen.

5 Weitere Bestimmungen

EKAS-Richtlinie 6517: Fliissiggas — Lagerung und Nutzung

Suva-Faltprospekt , Fliissiggas - Kein Brand beim Flaschenwechsel” (Bestell-Nr. 84016)
Zu beziehen bei: Suva, Postfach, 6002 Luzern; www.suva.ch

e Norm SN 219505-4: Gewindeanschluss W 21,8x1/14" links; mit Sicherheitsdichtung

e Norm SN 219505-5: Gewindeanschluss G 3/8" links

e Norm SN EN 12864: Fest eingestellte Druckregelgerate mit einem Hdéchstreglerdruck bis ein-
schliesslich 200 mbar und einem Durchfluss bis einschliesslich 4 kg/h fiir Butan, Propan und
deren Gemische sowie die dazugehorigen Sicherheitseinrichtungen

e Norm EN1949 Festlegung fiir die Installation von Flissiggasanlagen in bewohnbaren Freizeit-
fahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Fahrzeugen

e Norm EN 15202 Flissiggas- Gerate und Ausristungsteile - Grundmasse fiir Ventilausldsse an
Flissiggas-(LPG-) Flaschen und zugehdrige Verbindungen fiir Gerate

Zu beziehen bei: Schweizerische Normenvereinigung SNV, Biirglistr. 29,8400 Winterthur
shop.snv.ch

e VKF Brandschutzerlduterung 107-15: Temporare Aufstellung von Flissiggasanlagen

e VKF Brandschutz-Merkblatt 2002-15: Zeltbauten fir temporare Veranstaltungen
Zu beziehen bei: Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF, Bundesgasse 20
3001 Bern; www.praever.ch

e SDR (SR 741.621) Verordnung Uber die Beférderung geféhrlicher Guter auf der Strasse
Zu beziehen bei: www.admin.ch

e Reglement fur Kontrolleure
Download unter: Verein Arbeitskreis LPG: Reglement fiir Kontrolleure




Beilagen

Beilage 1

Kontrollbescheinigung Veranstaltungen
zu beziehen von zugelassen Fliissiggas-Kontrolleuren beim:
‘Verein Arbeitskreis LPG / www.arbeitskreis-Ipg.ch/service/kontrollsets/

Arbeitskreis LPG
[EE Kommission Fllissiggas

Kontrollbescheinigung Veranstaltungen

Eigentiimer
Name: Telefon:
Adresse: Ort:
Eine Kontrollbescheinigung und Vignette pro Gasgerdt! _Auch die Gasversorgung ist pro Gasgeriét zu kontrollieren!
§F ¢ 2
Gasversorgung i “g’,g ;,
e 3§ 5
0O Flasche(n), inkl. Reserve & Okg/Oit. aus O Kunststoff [ stant [ Alu E £
O m(-:{;;lankflaschen Inhalt Dkg!D t. S/N Baujahr O O 0O
O | Gastank Inhalt - Okg/Oit.  S/N Baujahr O ] O
[0 | Gassteckdose O Gasdruck gekennzei-cnl;-r;.eut“mm mbar O O O
Kufétdliing der Casfiaschen (ERUBMURG, alteRIRGY, = [ : 0 |}
0O sn 219505 O andere gepriifte Kombination O &l O
Druckregler mbar Bagahe =00 O O O
Stoudruck  mber Fliessdruck mbar O a O
Rohrleitungenii 777777777 O O =
Schlduche (Zustand) Ablaufdatum O > 1,5 m mit Schlauchbruchsicherung O O O
Absperrarmaturen (Dichtheit, Beschrifit;:ngi)iiiii Oa O O
Umschaltarmaturen S/N Baujahr O O (]
Dichtheitskontrolle bei o I:‘lu15[] mbar O - 7mbar |2} O O
Gasgerit [ fest installiert O mobil
O Kocher O Backofen O Kihlschrank [J Heizung i
[J warmwasserapparat O Ringbrenner [0 Geratebrenner O Generator
O Kombigerste O
Serien- / Fabrikations-Nr. Baujahr
Flammenbild o o 0]
Flammenuberwachung O O O
Abgasfiihrung [ (] O
o 0o 0o
Bemerkungen: - S - i
| Kontrolleur Nr —
| Die Anlage ist mangelhaft und Der Mangel wurde behoben Die Anlage ist in Ordnung
muss repariert werden ! bzw. repariert 2
i
Stempel, Datum und Unterschrift Stempel, Datum und Unterschrift Stempel, Datum und Unterschrift :

1) Eine weitere Inbetriebnahme vor ausgefuhrter Instands L gt ausschliesslich auf eigene Gefahr des Betreibers
2) Die Reparatur ist durch fachkundiges Personal nach Anca i rs durchzufuhren,

2016 Arbeitskress LPG




Beilage 2
Checkliste Veranstaltungen

Download fiir Standbetreiber unter:
Verein Arbeitskreis LPG / www.arbeitskreis-Ipg.ch/

W) Arbeitskreis LPG
Kommission Flussiggas

Ja
Nein *

Checkliste Veranstaltungen

1. Allgemeines

Stimmen Druckregleranschlisse und Gasflaschenanschiisse uberein?
(Keine Druckregler mit deutschen Anschliissen an schweizerischen Gasflaschen & O O
keine Druckregler mit schweizerischen Anschlissen an deutschen Gasflaschen)

Sind geeignete Loschmittel (z.B. Feuerldscher, Loschdecke) vorhanden? ) O
Sind alle Gasgerate mit einer Vignette gekennzeichnet und sind die O a
entsprechenden ,Kontrollbescheinigungen Veranstaltungen* vor Ort vorhanden?

2. Instruktion der Mitarbeiter

Sind alle Bediener vor der Inbetriebnahme uber den Umgang mit den Gasgeraten O O

instruiert worden?

Wird das Auswechseln der Gasflaschen nur durch instruierte Personen ausgefuhrt? | O O
Wird nach jedem Flaschenwechsel die Dichtheit uberprift?

(z.B. mittels Lecksuchspray) o 2
3. Aufstellung der Gasflaschen

Sind Gasflaschen gegen Umkippen und Wegrollen gesichert? O 0
Sind Gasflaschen (fir den Betrieb wie auch Vorrats- und Leerflaschen) mit einem
Minimalabstand von 1 m zu Vertiefungen wie Keller, Kanalen, Schachten und O O
Gruben aufgestelit?

Sind im Arbeitsbereich nur angeschlossene Gasflaschen vorhanden? O O
Sind Reserve- und Leerflaschen ausserhalb des Arbeitsbereichs, mindestens aber EI o

2 m vom Verbrauchsgerat entfernt, gelagert?

Sind Gasflaschen und Versorgungsleitungen, die durch mechanische -
Beschadigung gefahrdet sind, ausreichend geschutzt?

4. Schlduche
Werden nur armierte und fur Flussiggas zugelassene Schlduche (z.B. orange oder O o

0

schwarz) verwendet?
Weisen die Schidauche keine mechanischen, thermischen, alterungs-bedingte o O
Schadigungen oder Reparaturen auf? (z.B. Risse, starke Verfarbungen, Kiebeband)
Ist das Ablaufdatum (oder Herstellungsdatum + Gebrauchsdauer) der Schlauche O o
eingehalten?
StaNOD eI O DT ..
ANIASS | OM
....................................... Standnummer
BT Unterschrift ...
| f | Nein naet t ,*-_:r?— n (52 gera nicl | { en
) el 1N D)€ .t
Sl L ol . DRFIN T TR N Ve TR SRy YRR 1T~




Beilage 3
Vereinbarung zwischen Veranstalter und Standbetreiber

Vereinbarung

Uber die Anwendung und Einhaltung des , Reglements Veranstal-
tungen, Flussiggas sicher verwenden” zwischen:

Veranstalter

Name

Adresse

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Ort / Datum

Unterschrift

und

Standbetreiber

Name

Adresse

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Ort / Datum

-------------------------------------------------------------------------

Unterschrift

-------------------------------------------------------------------------




